SB2, gespachtelt
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Lstg. VE370

Anderung Datum Name | Index
Ubergabe VLVO050 erweiterte| 21.04.23 XXX A
Rohbau

VLV Rohbau - Stahlbau 21.12.23 XXX B
VLV Rohbau-Stahlbau 12.07.24 XXX C

Anstrich

Wandschlitz s.

Planummer Architekt

HI_XXX_5_A0_DRO_1002_01 8
Planungsphase

LP5_Ausfuhrungsplanung

Planinhalt

Regeldetails Anbindung Heizung

Schalplanung

Verschluss Wandschlitz

Lstg. VE 420 TGA

Verfillung
Vergussmortel auf
Zementbasis
Lstg. VE220.1

Abstellung Estrich mit
Kantholz
Lstg. VE220.1

B1.1 - Kautschuk
auf Verbundestrich

Rohr inkl. Brandschutz
Dammung, Verguss der
Durchfiihrung mit
nichtbrennbaren
schnellflieBenden Mértel
Lstg. VE420

Stahlbetondecke,
Betongute C30/37 WU, A-
Wert 2,5 W/(m*K), gem.
Angabe Statik.

Lst. Rohbau VE050

F90 Qualitat

Deckendurchbruch
s. Schalplanung

WU-Stahlbetonwand,
Betongite C30/37 WU, A-
Wert 2,5 W/(m*K), gem.
Angabe Statik. Bis UK Decke
EG

Lst. Rohbau VE050
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