
00/242 Lager
A = 24,73 qmLRH = 3,26 m
U = 20,58 m Linoleum

00/246 Seminarraum 4

Flex | 20 Sitzpl.

A = 66,08 qmLRH = 3,26 m
U = 33,55 m Linoleum

00/241 Seminarraum 7

Gruppe | 21 Sitzpl.

A = 66,21 qmLRH = 3,26 m
U = 35,58 m Linoleum

00/231 Seminarraum 6

Flex | 16 Sitzpl.

A = 50,65 qmLRH = 3,26 m
U = 28,71 m Linoleum

00/211 Seminarraum 5

Gruppe | 37 Sitzpl.

A = 93,04 qmLRH = 3,26 m
U = 42,03 m Linoleum

00/212 WC D
A = 15,43 qmLRH = 2,96 m
U = 15,87 m Fliesen

00/216 WC H
A = 17,54 qmLRH = 2,96 m
U = 16,97 m Fliesen

00/222 WC barrierefrei
A = 14,15 qmLRH = 2,96 m
U = 15,31 m Fliesen

00/214 PuMi
A = 4,90 qm LRH = 3,26 m
U = 9,11 m Fliesen

00/200 Flur
A = 105,60 qmLRH = 2,50 m
U = 122,25 mLinoleum

00/003 TRH
A = 19,77 qmLRH = 3,26 m
U = 19,73 m Betonwerkstein

00/228 Teeküche

ca. 15 Sitzpl.

A = 34,66 qmLRH = 3,26 m
U = 30,90 m Linoleum

00/208 Abstellraum
A = 3,88 qm LRH = 3,26 m
U = 7,94 m Linoleum

00/200 b Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 qm LRH = 2,50 m
U = 7,38 m Linoleum

00/200 c Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 qm LRH = 2,50 m
U = 7,38 m Linoleum

00/200 d Stud. AP

4 Sitzpl.

A = 3,40 qm LRH = 2,50 m
U = 7,38 m Linoleum

00/200 e Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 qm LRH = 2,50 m
U = 5,48 m Linoleum

00/200 f Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 qm LRH = 2,50 m
U = 5,48 m Linoleum

00/200 h Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 qm LRH = 2,50 m
U = 5,48 m Linoleum

00/200 g Stud. AP

2 Sitzpl.

A = 1,54 qm LRH = 2,50 m
U = 5,47 m Linoleum

00/200 i Stud. AP

6 Sitzpl.

A = 4,26 qm LRH = 2,50 m
U = 8,27 m Linoleum

00/200 a Stud. AP

18 Sitzpl.

A = 17,98 qmLRH = 3,26 m
U = 19,97 m Linoleum
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ER B125  NW
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ER B125  NW
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Jakob W
elder W

eg

Gebäude Bestand

He

W
GW

W
iesensaat

Blühwiese

Pflaster

Traufstreifen Platten

Gehweg Pflaster

Hydrant
(Bestand)

38 FA

HeFs

HeMe

RGS

RGS

Fluchttreppe

aus einem Betonfertigteil

11 FA

17FA

11 FA
12 FA

26 FA

18 FA

ELT

Mülleinhausung

Bestand

TB

TBg

TBa

TBa

TBg

TBa

TBg

Mulde OK -15cm

70m² ca. 8,4m³

W
iesensaat

1

Mulde
OK -29cm
45m² ca. 10,3m³

Baumkrone

Schutzbereich

Dachneigung 2°

Dachneigung 2°

Fassadenbegrünung

TB

TBg

Gebäudestele

RGS

13 Fahrradabstellplätze überdacht

6 Anlehneisen

10 Fahrradabstellplätze nicht überdacht

5 Anlehneisen, vorhanden

38 Fahrradabstellplätze

nicht überdacht

16 Anlehneisen

95 Fahrradabstellplätze

nicht überdacht

44 Anlehneisen

W
GW

HeFs

HeMe

13 FA

HeMe

TBg

3 Stg.
18/28

 LS

 LS
 LS

 LS

 LS

 LS

 SL

DL

DL

Traufstreifen

DL

 SL

HeCs

HeCs

HeMe

HeMe

TBa
TBg

TBg
TBg

TBg

TBg

TBa

TBa

TBa

TBg

 LS

 LS

 LS

 LS

 LS

 LS

 LS

 LS

HeCs

TBg 10/25

TBg 10/25

Läufer 16/16/8

Läufer 16/16/8

RGS
C

m : 0.40
C

s : 0.20
m²: 40m²

BSP
m²: 44m²
C

s : 0.90
C

m: 0.70

BSP
m²: 12,4m²
C

s : 0.90
C

m: 0.70

Einhausung

Erweiterung

Betonplatten, Farbe und Format

wie im Bestand

Blindenleitstreifen

Plattenrinne 30/30/6

Podest

Gehweg

Grill
Bestand

Betonplatten Bestand

Sitzmauer
Bestand

Parkplatz

3Stg.

15/33

ELT
ELT

ELT
ELT

Traufstreifen Flusskiesel
Bestand

Lichtschacht

ELT

ELT

Genetik
1272

GENterprice
1269

Pflaster

Sitzmauer
Bestand

Rampe

Podest
Treppe Erschließung

Barrierefrei im
Bestand

Pflaster

PflasterPflaster

Pflaster

Pflaster
Pflaster

W
assergebundene

W
egedecke Bestand

Pflaster

Rasen

RasenRasen

Pflanzfläche
Pflanzfläche

Rasen

Rasen Rasengittersteine

Rasengittersteine

Rasen

Rasen

Rasen

Rasen

Pflanzfläche

Pflanzfläche Gehweg
Pflaster

Gehweg

Gehweg

BFe

BFe

BCb

BCb

BAp

BCb
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BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

BRH +0,85m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

BRH +0,85m v. OKFFB
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innen:

BRH +0,85m v. OKFFB
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BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: -

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: -

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen:

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz
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BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: -

BR
H 

+0
,9

1m
 v

. O
KR

B

au
ße

n:
 J

al
ou

si
e

in
ne

n:
 -

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

BRH +0,91m v. OKRB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz
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innen: Blendschutz
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Einfügepunkt
an Achse A/1

F -1.009
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.011
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.012
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.013
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.014
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.015
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.016
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F -1.010
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz
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F -1.004
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.005
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.006
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: Blendschutz

F -1.007
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F -1.003
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F -1.002
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

F -1.001
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: Jalousie
innen: -

(L) KB Ø 25
A = 279 OKFFB

F -1.008
BRH +1,62m v. OKFFB

außen: -
innen: -

33cm/50cm
UZ - Bestand

T -1.200.1

-1/201 BMZ
A = 9,33 m²

LRH = 3,26 m
U = 12,74 m

Linoleum ableitfähig
RH = 3,32 m

-1/203 SIBE
A = 8,11 m²

LRH = 3,26 m
U = 11,84 m

Linoleum ableitfähig
RH = 3,32 m

-1/205 NSHV
A = 11,69 m²

LRH = 3,26 m
U = 13,74 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/207 MSR / Elektro
A = 25,55 m²

LRH = 3,26 m
U = 24,33 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/211 EDV
A = 19,37 m²

LRH = 3,26 m
U = 18,68 m

Linoleum ableitfähig
RH = 3,32 m

-1/221 Seminarraum 9

Flex | 16 Sitzpl.

A = 52,09 m²
LRH = 2,96 m
U = 29,12 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/231 Seminarraum 10

Kreativ | 18 Sitzpl.

A = 51,36 m²
LRH = 2,96 m
U = 28,94 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/241 Seminarraum 11

Gruppe | 21 Sitzpl.

A = 71,50 m²
LRH = 2,96 m
U = 40,09 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/030 Schacht
A = 3,94 m²

LRH = 3,50 m
U = 7,94 m

Beschichtung
RH = 3,32 m

-1/003 TRH
A = 19,58 m²

LRH = 3,26 m
U = 19,56 m

Betonwerkstein (Bestand)
RH = 3,32 m

-1/200 Flur
A = 123,85 m²

LRH = 2,50 m
U = 99,81 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/242 Fernkälteanschluss
A = 39,44 m²

LRH = 3,26 m
U = 25,12 m

Fliesen
RH = 3,32 m

-1/228 Seminarraum 8

Flex | 27 Sitzpl.

A = 84,16 m²
LRH = 2,96 m
U = 39,84 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/222 Lager
A = 23,35 m²

LRH = 3,26 m
U = 20,10 m

Linoleum
RH = 3,32 m

-1/218 PuMi
A = 14,69 m²

LRH = 3,26 m
U = 17,68 m

Fliesen
RH = 3,32 m

-1/212 HLS
A = 29,37 m²

LRH = 3,26 m
U = 21,98 m

Fliesen
RH = 3,32 m

OK Bodenplatte-5,51m
123,38m ü.NN

59cmx35cm
DD - Bestand
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Nullpunkt
Architektur

Einfügepunkt
0,0,0

J

M

Medien:
Kaltwasser Vorlauf (VLK)
Kaltwasser Rücklauf (RLK)
Kaltwasser Vorlauf Fernkälte (VLKF)
Kaltwasser Rücklauf Fernkälte (RLKF)
Kältemittel Flüssig (KMF)
Kältemittel Sauggas (KMS)
Kondensat (KON)

Einbauteile:
Absperrarmatur allgemein

Regulierventil

Dreiwegeventil

Kugelhahn

Rückschlagklappe

Schmutzfänger

Pumpe allgemein

Wärmemengenzähler

Entleerung

Motorantrieb

Membranausdehungsgefäß

LEGENDE KÄLTE

Heizkörper

Strangbezeichner
Mediumbezeichnung, hier: Kälte
Strangnummer, hier: lfd. Nr. 1

K
1

Wärmeübertrager

Differenzdruckregler mit Kapilarrohr Dimensions- oder Materialwechsel

Durchflussbegrenzer

Absperrklappe

druckunabhängiges Regelventil

6-Wege-Ventil

Teilnetzanfang / Teilnetzende

Richtungshinweise:
Versprung einer Rohrleitung

Hindurchgehend auf- / abwärts

Beginnend auf- / abwärts

Endend von oben / unten

Lüftung nach oben / von unten

Nach unten belüftet / Lüftung von
unten nach oben

Beschriftungen:
DN 80

UD
FB
DB
HRB

AW
UKRD

Rohrdimension (hier: DN 80)

Verlegung unter der Decke
Verlegung im Fußbodenaufbau
Verlegung im Doppelboden
Verlegung im Hohlraumboden

Verlegung auf der Wand
Unterkante Decke (Rohbaumaß)

OKRF Oberkante Fußboden (Rohbaumaß)
RA Rohrachse
MA Mittelachse

Rohrleitungsbeschriftung:
TS-Nr. 26 Teilstreckennummer (lfd.-Nr. , hier: 26)
DN15 Rohrdimension (hier: 15)
RA = - 300 UKRD Höhenlage Rohrachse (hier: 300 mm unter der Rohdecke)

RÖ Reinigungs- bzw. Revisionsöffnung

Umluftkühlerbeschriftung:

- Entleerungen und Entlüftungen sind vor Ort nach Erfordernis an allen höchsten
  und tiefsten Punkten vorzusehen.
- Nicht angegebene Maße sind mit den Nachbargewerken nach Örtlichkeit abzustimmen
  und festzulegen.

Allgemeines:

VW Verlegung in Vorwand

RS Rohrsohle

1cm/m Rohrgefälle (hier: 1cm/m = 1%)

Bauteilbeschriftung:

BT-Nr. 26 Bauteilnummer
M-K-00-2-0-1 Bauteilbezeichnung

DN15 Nennweite des Bauteils

00/228 / Büro
ULK001U1.231
900/400/100 (Höhe/Länge/Tiefe)
658 W
VL T = 8 °C / RL T = 18 °C

Etage/Raumnummer / Raumbez.
Gerätebezeichnung
Abmessungen ULK
Kühlleistung (QK)
Temperaturen

00/241 Gruppe 20 Sitzpl.
Kühllast 26 °C 3.117 W

RaumnameRaumnumer
Auslegungstemp. Kühllast

Raum-
stempel

AV_002U1.212
Raumnummer
Geschoss (U1 - 1.UG, EG - EG, O1 - 1.OG, ...)
lfd.-Nr.
Bauteiltyp (AV_ - Ventil, AP_ - Pumpe, ...)

Bauteilbezeichnung (gem. AKS JGU):

RLK DN 65

VLK DN 65
Hausanschluss 
Fernkälte

Fernkälteleitung 
unter der Straße
DN300

450

RLK DN 65VLK DN 65

Erdverlegter 
Kugelhahn

Erdverlegter 
Kugelhahn

Hausanschluss 
Fernkälte

VLK DN 65

RLK DN 65

Ausbau Fernkälte Geb. 1272

Ausbau Fernkälte Geb. 1271

Schachtbauwerk
Abmessungen:
1,5 x1,5 x1,5 m (LxBxH)

RLK DN 100

VLK DN 100

Kugelhahn

1300 x 841
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