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S1 Schnittverweis

D xxx

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden+x.xx

+x.xx

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante RohfußbodenOK RFB

OK FFB

UK RD
UK AD

Unterkante Rohdecke
Unterkante Abhangdecke

BrüstungBR
Rohdecke
Oberkante
Unterkante
Unterzug
Sturz

RD
OK
UK
UZ
ST
AD Abhangdecke
RFB Rohfußboden

WA
WD

Wandaussparung
Wanddurchbruch
WandschlitzWS
Bodendurchbruch
Deckenaussparung
Deckendurchbruch
Deckenschlitz

BD
DA
DD
DS

FFB Fertigfußboden
RDF Rohrdurchführung
FD Fundamentdurchführung

BB B/D Bohrbereich Boden/Decke
Elektro
Heizung

Sanitär
Lüftung

B1
Nichtbrennbar
Schwerentflammbar

A

GOK Geländeoberkante

K Kälte von HLS

E
H
L
S
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MASSSTABPLANFORMAT
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ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

PLANZEICHEN

PROJEKT

M 1:

FACHPLANER

03.07.2026AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N

± 0.00 = + 141.40 m ü.NHN

NG

NEUBAU HWK ZENTRUM BAU
Neubau des Berufsbildungszentrums II (BBZ II) 

Handwerkskammer Rheinhessen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz

Projektleitung
Handwerkskammer Rheinhessen
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz

BB / AR / BB

a

Bezugspunkt der Planung und Nullpunkt = Achse M12
OK FFB EG = ± 0.00 = +141.40 m NHN
Bemessungsgrundwasserstand = ca. 129.00 m ü.NN (ca. 12m u. GOK)

Die angegebenen Höhenkoten beziehen sich alle auf ± 0.00
Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den Statikplänen des Büros Mathes Beratende Ingenieure GmbH
Die Pläne gelten nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept des Büros IBC Ingenieurbau-Consult GmbH

Sichtinstallationen UK = mind. 3m ü. FFB
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Bau-1.01
H

eizung

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

81.1 m
²

36.4 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.02
Lager G

arten

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

19.4 m
²

20.6 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.30
Flur

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

15.3 m
²

17.7 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.03
Flur

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

14.4 m
²

19.3 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.05
G

etränkelager

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

8.0 m
²

11.4 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.06
Bürom

aterial

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

7.7 m
²

11.2 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.09
Lager

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

66.5 m
²

32.6 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.10
W

erkstatt H
M

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.56 m
LR

H
= 2.59 m

40.5 m
²

26.0 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.14
Flur

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

14.4 m
²

19.3 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.19
Lager

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

29.6 m
²

23.2 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.21
Treppe 2 U

G

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.56 m
LR

H
= 2.59 m

29.6 m
²

23.2 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.22
Archiv

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

51.0 m
²

28.7 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.23
PuM

i

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

19.3 m
²

20.3 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.24
H

ilfsm
ittel

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

19.4 m
²

20.6 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.25
Lager

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.55 m

19.4 m
²

20.6 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.26
Lager Kleinm

.

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

19.4 m
²

20.6 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.27
Stuhllager

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

65.8 m
²

33.4 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.28
Flur

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

40.7 m
²

39.3 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.29
Flur

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

116.8 m
²

104.1 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.11
BO

S

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.55 m

6.3 m
²

10.0 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.12
BM

A

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.55 m

6.4 m
²

10.1 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.13
Sibe

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.55 m

6.2 m
²

9.9 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.15
U

SV

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.55 m

11.3 m
²

14.1 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.16
IT/Server

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.55 m

23.4 m
²

19.4 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.17
N

SH
V/ELT

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

19.4 m
²

20.6 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.18
Sanitär

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

29.6 m
²

23.2 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.20
D

ruckluft

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

29.6 m
²

23.2 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.04
ELT

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.55 m

7.9 m
²

11.3 m

BP01a  Beschichtung

Bau-1.07
Treppe 1 U

G

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.56 m
LR

H
= 2.59 m

27.4 m
²

32.9 m

BP01b  Anstrich staubb.

Bau-1.08
Technik Aufzug

U
KR

D
= -0.47 m

U
KAD

= -0.47 m
LR

H
= 2.67 m

10.8 m
²

15.4 m

BP01a  Beschichtung

L9.1

93 93

1.80
4.10

1.90

1.85
3.37

5
3.37

5
1.80

1.80
4.10

1.90

1.80
4.10

1.90

1.80
4.10

1.90

1.80
4.10

1.90

1.80
4.10

1.90

1.80
4.10

1.90

1.80
2.02

5
2.07

5
1.90

2.52
5

1.35
1.26

5

1.80
4.10

1.90

1.85
3.37

5
3.37

5
1.80

925 465 465

a a

1.15
5

1.15
5

1.855 1.055 80

1.22
5 1.58 1.58

1.26
1.22

5

1.58 1.58

1.58 1.58

1.26
1.26

5
1.17

5
1.26

5

1.80
4.10

1.90

55
67

5
1.12

5 PM

PM PM

2.275 2.275

A
A

A

A
A

A

1.725 2.70 1.90

A
A

A
A

1.225 1.26 1.265 1.225

A
A

1.225 1.26

A
A

1.265 1.26

A
A

A
A

1.94 2.70 1.90

A
A

1.90 95 95 25 1.90 1.90

A
A

1.90 1.90

A
A

1.90 1.90

A
A

1.225 40 86

A

66
60

1.22
5

A A

1.26 1.015 1.015 1.26

A1.26 1.26

74
50

1.24
5

A

76
50

50
76

1.26 1.26

A

1.26 1.26

72
50

50
72

1.85
2.02

5
67

5
1.35

1.90

PM
A

A

445 445

A
A

A
A

A
A

A
A

865 3.46 865 25 2.575 2.70 3.25

A

A

A

A
A

A
A

1.265 1.225

A
A

A

A
A

A

1.90 4.05 1.85

1.80
4.10

1.90

PM

1.80
1.35

67
5

2.07
5

1.90

A A A A

PM

A A A A A

L18
L18

1.17
5

30

1.90 1.90

PM

60
85

1.47
5

L18

PM

60
90

1.40
5

A

A A A A A A A A A

90
5

90
5

a a

PM PM

125
1.225 1.35 1.35 675 675 1.35 1.35 675 675 1.35 1.35 675 675 1.35 2.575 125

125

1.225 375 975 1.35 1.35 1.35 4.05 2.025 2.025 4.05 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 4.05 2.025 2.025 4.05 1.35 675 675 1.35 1.35 2.70 2.025 675 1.35 1.225 125

Rohdecke

A

Leuchtentypen - Gewerk ELT

(bezüglich Fabrikat / Typ siehe Leuchtenkatalog - ELT)

B

C

C1

C2

E

E1

G

G1

G2

Aufbauleuchte LED
(LxBxH 1525x65x60mm)

Aufbauleuchte LED - Personalraum
(Ø 650mm)

Aufbauleuchte LED - Sanitärr., Umkl.
(Ø 105mm)

Aufbauleuchte LED - Duschbereiche
(Ø 105mm)

Aufbauleuchte LED
(LxBxH 2250x53x78mm)

Leuchtentragschiene UK = +2,90 ü. OKFFB

Aufbauleuchte LED - Flure EG, OG
(LxBxH 1130x53x78mm)

Pendelleuchte - Foyer, Aufenthaltszone
(Ø 450mm)

Pendelleuchte - Foyer
(Ø 1040mm)

Pendelleuchte - Foyer
(Ø 1360mm)

L1

L2

L2.1

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L9.1

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 5600x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 11760x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 5600x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 5600x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 3920x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 7840x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 6169x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 3920x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 3920x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 4480x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 4480x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 4480x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 3080x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 6440x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 3920x58x76mm)

Lichtbandlsystem direktstrahlend LED
(LxBxH 1145x58x76mm, Gesamtlänge: 19.450mm)

Lichtbandlsystem direktstrahlend LED
(LxBxH 1145x58x76mm, Gesamtlänge: 10.305mm)

Lichtbandlsystem direktstrahlend LED
(LxBxH 1145x58x76mm, Gesamtlänge: 7.200mm)

X3

X4

Deckenanbauleuchte - Vordächer, Ausgänge IH
(LxBxH 300x150x150mm)

Wandleuchte - Fassade
(LxBxH 200x185x100mm)

G4 Aufbauleuchte LED - Aufenthaltszone
(Ø 760mm)

Deckendämmung (z.B. Heraklith), offene Leitungsführung

standardmäßig mit 2cm Schattenfuge

Heiz-Kühldeckensegel mit Akustik (Verwaltung)

Installationen - Gewerk Lüftung

Tellerventil Abluft

Tellerventil Zuluft

Abluftventilator Wand

Abluftventilator Decke

Schalldämpfer

abgh. Rasterdecke feuchtraumbeständig
(Raster 60cm x 60cm)

abgh. Gipskarton gelocht

Deckenuntersicht Fassade

Gitterrost / Zenitlichtausblender

Deckenuntersicht Trapezblech

standardmäßig mit 2cm Schattenfuge

mit Schattenfuge

Installationen - Gewerk Elektro

Rauchmelder

Rauchmelder mit Signaltongeber

Kabelkanal ELT

Präsenzmelder Decke

Lautsprecher / Signaltongeber H=2,00m OKFFB

(Video)-Türsprechstelle 

(Jalousie-) Motoranschluss

Notausgangspiktogramm

Überwachungskamera

Brüstungskanal ELT
130/70 unter Fensterbank
siehe Detailverweise im Plan

170/70 an Wänden Seminarr.
OK= +1,05m ü. OKFFB

Installationssäule 
UK= 0,15m ü.OKFFB
H= 3,20m in Hallen
H= -20 cm UKRD in Seminarr.

Deckenstrahlplatten (Werkhalle)

Betondecke, gespachtelt und gestrichen 

Doppel-Anbaustrahler - Teeküche
(2x Ø 100mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 2240x58x76mm)

Lichtbandleuchte als Pendelleuchte LED
(LxBxH 4480x58x76mm)

Revisionsöffnung 50x50cm gem. Angaben ELT

Bereitschaftsleuchte

Bereitschaftsleuchte Spot

LEGENDE DECKENSPIEGEL

BETONDECKEN

INNENDECKEN

Die Positionierung sichtbarer Einbauten erfolgt 
ausschließlich nach vorliegender Deckenspiegelplanung.
Architektenpläne sind auch von Technikgewerken zu beachten!

Schutzklassen, technische Anforderungen gem. Fachplanung
Abweichungen zwischen Fachplanung und Architektenplanung sind
unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.

Installationsführungen/ Leitungen der Technik-Gewerke sind 
hinsichtlich Lage mit dem AN Trockenbau abzustimmen und 
müssen die Montage von Deckenabhängern erlauben 
(min 20cm Abstand zwischen Leitungen)

Anforderungen Sichtbeton auch bei Einbauten und sichtbaren
Installationen beachten!

TS

M

RÖ

503050.0 x 1150.0
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