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Ausfuhrbarkeit zu prufen.

— Sdmtliche Arbeiten sind nach gultigen Regeln und Vorschriften
vom Auftragnehmer auszufiihren.

— Dimension Objektanschlu siehe jeweiliges Schema.
— Sdmtliche Schlitze und Durchbriiche sind vor der Installation zu prifen.
— Vor Beginn der Montage ist vom Auftragnehmer die Funktion und

— Die Koordination wahrend der Installation, ist vom Auftragnehmer
mit Fremdgewerken selbstandig durchzufihren.

Bauvorhaben:

St.

Sanierung
Vincenz Krankenhaus Diez
Adelheidstralle 2
65582 Diez

Bauherr:

Krankenhausges. St. Vincenz MBH
Auf dem Schafsberg
65549 Limburg

Index

Anderung

Datum Gezeichnet

Hinweise: Alle Malle sind vor Baubeginn értlich zu priifen. Vor Montagebeginn sind Einbauten, Trassenverlauf, Befestigung und
Wanddurchfiihrungen mit den anderen Gewerken abzustimmen. Die zu Montagebeginn gultigen Grundrisse, Detailplane und Deckenspiegel der
Architekten sind zu berticksichtigen.
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