
Spezialisten für WASSER und ENERGIE

wirberaten.de

RUSt Mainz-Wiesbaden

Erneu. Prozessdatenverarb. & Messeinr.

Ausführungsplanung
Konfiguration Leit- und 

Automatisierungstechnik

A21-2412K02

01.10.24

ohne

JSc
OS

30.09.24

Prozessserver, Client

Ort: EG, Büro

Prozessserver, Client

Ort: EG, Büro

Prozessserver, Client

Ort: EG, Büro

PN: 3

DP: 0

Ort: EG, Messraum

SIMATIC S7-1500

PN: 3

DP: 0

Ort: EG, Messraum

SIMATIC S7-1500

PN: 3

DP: 0

Ort: EG, Messraum

SIMATIC S7-1500

PN: 3

DP: 0

Ort: EG, Messraum

SIMATIC S7-1500

Ort: UG, Zusatzmesssts

DE: 32

DA: 0

AE: 8

AA: 0

SIMATIC  ET 200MP

Ort: UG, Zusatzmesssts

DE: 32

DA: 0

AE: 8

AA: 0

SIMATIC  ET 200MP

Ort: UG, Zusatzmesssts

DE: 32

DA: 0

AE: 8

AA: 0

SIMATIC  ET 200MP

Leitsystem-Server

Leitsystem-Client

Datensicherung

Datenauswertung

Windows 11

Prozessserver

Leitsystem-Server

Leitsystem-Client

Datensicherung

Datenauswertung

Windows 11

Prozessserver

Leitsystem-Server

Leitsystem-Client

Datensicherung

Datenauswertung

Windows 11

Prozessserver

Firewall RUSt*

Ort: EG, Büro

Firewall RUSt*

Ort: EG, Büro

Firewall RUSt*

Ort: EG, Büro

Firewall RUSt*

Ort: EG, Büro

Zentraler Switch

Ort: EG, Büro

Zentraler Switch

Ort: EG, Büro

Zentraler Switch

Ort: EG, Büro

Zentraler Switch

Ort: EG, Büro

LAN

Transferlaufwerk*

Ort: 

Transferlaufwerk*

Ort: 

Transferlaufwerk*

Ort: 

DMZ

WAN

Sensoren/AktorenSensoren/Aktoren

Büro-Netz (DMZ)

Fach-Netz

Legende

Anlagenbus

PROFINET

Sonst. Verbindungen

* = Bestand

Fach-Netz

Legende

Anlagenbus

PROFINET

Sonst. Verbindungen

* = Bestand

Fach-Netz

Legende

Anlagenbus

PROFINET

Sonst. Verbindungen

* = Bestand

Datenbankserver (DMZ)

Ort: UG, Schaltschrank

DE: 80

DA: 64

AE: 8

AA: 0

SIMATIC  ET 200MP

Ort: UG, Schaltschrank

DE: 80

DA: 64

AE: 8

AA: 0

SIMATIC  ET 200MP

Ort: UG, Schaltschrank

DE: 80

DA: 64

AE: 8

AA: 0

SIMATIC  ET 200MP

Sensoren/Aktoren

Ort: Garage

DE: 16

DA: 8

AE: 8

AA: 8

SIMATIC  ET 200MP

Ort: Garage

DE: 16

DA: 8

AE: 8

AA: 8

SIMATIC  ET 200MP

Ort: Garage

DE: 16

DA: 8

AE: 8

AA: 8

SIMATIC  ET 200MP

Sensoren/Aktoren

NAS-Server

Ort: EG, Büro

NAS-Server

Ort: EG, Büro

NAS-Server

Ort: EG, Büro

DE:64

DA: 64

AE: 24

AA: 0
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