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Stahlstütze S235, QRO 100x5mm
(nach Angaben Statik)

Lüftungsgitter in  Fassade Lüftungsgitter in  Fassade

F:
U:
RH: 0,00
Boden: Parkett

Lager
F: 18,08
U: 18,33
RH: 2,70

1.39

Boden: Linoleum

Lager
F: 13,63
U: 16,44
RH: 2,70

1.28

Boden: Linoleum

Mehrzweckraum
F: 80,51
U: 39,07
RH: 3,12

1.41

Boden: Linoleum
Mehrzweckraum
F: 59,94
U: 31,94
RH: 3,12

1.40

Boden: Linoleum

Wickelraum
F: 14,67
U: 15,50
RH: 2,70

1.36

Boden: Fliesen

Sanitär Kinder
F: 22,90
U: 19,43
RH: 2,70

1.35

Boden: Fliesen

Flur
F: 32,43
U: 24,32
RH: 2,70

1.26

Boden: Linoleum

Einbauschrank
F: 2,10
U: 5,86
RH: 2,70

1.23

Boden: Linoleum

Flur
F: 15,78
U: 17,62
RH: 2,70

1.15

Boden: Linoleum

Technikraum
F: 104,89
U: 41,77
RH: 3,20

1.42

Boden: Anstrich

Vorraum
F: 3,04
U: 6,97
RH: 2,70

1.02

Boden: Fliesen

WC MA
F: 4,05
U: 8,16
RH: 2,70

1.03

Boden: Fliesen

Aufenthaltsraum
F: 33,51
U: 27,18
RH: 2,70

1.01

Boden: Linoleum

Gruppenraum 5
F: 37,55
U: 25,26
RH: 3,12

1.09

Boden: Linoleum

Gruppenraum 6
F: 37,84
U: 25,36
RH: 3,12

1.11

Boden: Linoleum

Technik
F: 0,90
U: 3,98
RH: 2,70

1.12

Boden: Linoleum

Technik
F: 0,86
U: 3,86
RH: 2,70

1.13

Boden: Linoleum

Technik
F: 0,86
U: 3,86
RH: 2,70

1.14

Boden: Linoleum

Garderobe
F: 1,83
U: 8,27
RH: 2,70

1.18

Boden: Linoleum

WC
F: 5,05
U: 9,04
RH: 2,70

1.33

Boden: Fliesen

Flur
F: 32,90
U: 24,47
RH: 2,70

1.21

Boden: Linoleum

Garderobe
F: 1,83
U: 8,27
RH: 2,70

1.22

Boden: Linoleum

Technik
F: 0,68
U: 3,46
RH: 2,70

1.34

Boden:

Technik
F: 0,80
U: 3,60
RH: 2,70

1.31

Boden:

Garderobe
F: 1,83
U: 8,27
RH: 2,70

1.27

Boden: Linoleum

Funktionsraum 1
F: 20,98
U: 19,24
RH: 3,12

1.38

Boden: Linoleum

Funktionsraum 2
F: 21,89
U: 19,32
RH: 3,12

1.37

Boden: Linoleum

Nebenraum 6
F: 39,79
U: 27,67
RH: 3,12

1.10

Boden: Linoleum

Garderobe
F: 1,83
U: 8,27
RH: 2,70

1.25

Boden: Linoleum

Flur
F: 15,63
U: 17,50
RH: 2,70

1.24

Boden: Linoleum

HWR
F: 10,17
U: 12,85
RH: 2,70

1.04

Boden: Fliesen

Treppenraum
F: 43,03
U: 42,53
RH: 3,00

1.00

Boden: Linoleum

Aufzug
F: 3,17
U: 7,12
RH: 3,20

1.05

Boden: Linoleum

Garderobe
F: 1,86
U: 8,39
RH: 2,70

1.16

Boden: Linoleum

Nebenraum 4
F: 40,15
U: 27,79
RH: 3,12

1.06

Boden: Linoleum

Nebenraum 5
F: 39,79
U: 27,67
RH: 3,12

1.08

Boden: Linoleum

Garderobe
F: 1,83
U: 8,27
RH: 2,70

1.20

Boden: Linoleum

Gruppenraum 4
F: 37,55
U: 25,26
RH: 3,12

1.07

Boden: Linoleum

Flur
F: 32,90
U: 24,47
RH: 2,70

1.17

Boden: LinoleumFlur
F: 15,93
U: 17,74
RH: 2,70

1.19

Boden: Linoleum

WC
F: 4,67
U: 8,66
RH: 2,70

1.32

Boden: Fliesen

Fluchtbalkon
F: 200,39
U: 300,21
RH: 3,20

1.43

Boden:

Einbauschrank
F: 1,72
U: 5,31
RH: 2,70

1.30

Boden: Linoleum
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Detail Balkon Bereich Massivbau
s. Plan 5-00-AH-DT-XX-602
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Spindschränke 3 Stk.
je 1,97/0,60/0,42
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Ablagebrett Zahnputzbecher
Tiefe: 30cm

Garderobe 3,60/0,50 Schrank-
element
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Duschfläche
min. 1,15x1200 gefliest
mit Rinne 900 mm

Duschfläche
900x900mm gefliest
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58
Gruppenraum 5

22 °C / 1,175 kW22 °C / 1,175 kW
64

Nebenraum 5

22 °C / 1,180 kW22 °C / 1,180 kW

59
Gruppenraum 4

22 °C / 1,176 kW22 °C / 1,176 kW
62

Nebenraum 4

22 °C / 1,395 kW22 °C / 1,395 kW
66

Nebenraum 6

22 °C / 1,180 kW22 °C / 1,180 kW

57
Gruppenraum 6

22 °C / 1,586 kW22 °C / 1,586 kW

55
Funktionsraum 1

22 °C / 1,134 kW22 °C / 1,134 kW
56

Funktionsraum 2

22 °C / 0,624 kW22 °C / 0,624 kW

68
Spielflur I

21 °C / 1,146 kW21 °C / 1,146 kW

52
Mehrzweckraum I

22 °C / 2,204 kW22 °C / 2,204 kW
67

Mehrzweckraum II

22 °C / 1,834 kW22 °C / 1,834 kW
47

Lager

18 °C / 0,588 kW18 °C / 0,588 kW

44
Aufenthaltsraum

21 °C / 1,639 kW21 °C / 1,639 kW

39
Treppenraum

20 °C / 3,826 kW20 °C / 3,826 kW

60
Spielflur II

21 °C / 1,362 kW21 °C / 1,362 kW
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RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR RR

RR

RR RR

RR

53
Wickelraum

24 °C / 0,870 kW24 °C / 0,870 kW

41
HWR

15 °C / 0,000 kW15 °C / 0,000 kW

43
WC MA

24 °C / 0,413 kW24 °C / 0,413 kW
42

Vorraum

21 °C / 0,011 kW21 °C / 0,011 kW

46
Lager

18 °C / 0,141 kW18 °C / 0,141 kW49
WC

21 °C / 0,071 kW21 °C / 0,071 kW
50
WC

21 °C / 0,115 kW21 °C / 0,115 kW

54
Sanitär Kinder

21 °C / 0,163 kW21 °C / 0,163 kW

DN 32
RA 3000 E1 FFB

DN 32
RA 2897 E1 FFB

DN 50
RA 2897 E1 FFB

DN 50
RA 2897 E1 FFB

DN 50
RA 2897 E1 FFB

DN 25
RA 250 E1 FFB

DN 25
RA 470 E1 FFB

DN 25
RA 250 E1 FFB

DN 25
RA 470 E1 FFB

DN 25
RA 250 E1 FFB

DN 25
RA 470 E1 FFB

DN 25
RA 250 E1 FFB

DN 25
RA 470 E1 FFB

DN 25
RA 470 E1 FFB

DN 25
RA 250 E1 FFB

Röhrenradiator:
L874 / T100 / H2200,
(3-Säuler)

Verteiler E1 VE06

FBH-Verteiler E1 VE01
Anzahl Heizkreise: 4 Stück

Heizleistung: 3,16 kW
Massenstrom: 403 kg/h
Druckverlust: 173 mbar

FBH-Verteiler E1 VE02
Anzahl Heizkreise: 4 Stück

Heizleistung: 2,73 kW
Massenstrom: 286 kg/h
Druckverlust: 70 mbar

FBH-Verteiler E1 VE03
Anzahl Heizkreise: 6 Stück

Heizleistung: 4,39 kW
Massenstrom: 556 kg/h
Druckverlust: 245 mbar

FBH-Verteiler E1 VE04
Anzahl Heizkreise: 11 Stück

Heizleistung: 4,59 kW
Massenstrom: 761 kg/h
Druckverlust: 185 mbar

FBH-Verteiler E1 VE05
Anzahl Heizkreise: 7 Stück

Heizleistung: 5,43 kW
Massenstrom: 635 kg/h
Druckverlust: 128 mbar

FBH-Verteiler E1 VE06
Anzahl Heizkreise: 7 Stück

Heizleistung: 4,76 kW
Massenstrom: 897 kg/h
Druckverlust: 230 mbar

Verteiler E1 VE01
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 16,5 cm

Einstellung Ventil: 2,0 l/min
Fläche je Heizkreis: 20,0 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 112,0 m
Verteiler E1 VE06

Anzahl Heizkreise: 3 Stück
Verlegeabstand: 11,0 cm

Einstellung Ventil: 2,3 l/min
Fläche je Heizkreis: 11,0 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 93,7 m

Verteiler E1 VE06
Anzahl Heizkreise: 3 Stück
Verlegeabstand: 11,0 cm

Einstellung Ventil: 2,3 /min
Fläche je Heizkreis: 14,3 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 120,4 m

Verteiler E1 VE05
Anzahl Heizkreise: 1 Stück
Verlegeabstand: 27,2 cm

Einstellung Ventil: 1,1 l/min
Fläche je Heizkreis: 18,5 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 61,1 m

Verteiler E1 VE05
Anzahl Heizkreise: 3 Stück
Verlegeabstand: 22,0 cm

Einstellung Ventil: 1,4 l/min
Fläche je Heizkreis: 21,1 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 88,8 m

Verteiler E1 VE05
Anzahl Heizkreise: 3 Stück
Verlegeabstand: 22,0 cm

Einstellung Ventil: 1,8 l/min
Fläche je Heizkreis: 25,1 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 105,3 m

Verteiler E1 VE04
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 5,5 cm

Einstellung Ventil: 1,5 l/min
Fläche je Heizkreis: 7,5 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 124,3 m

Verteiler E1 VE04
Anzahl Heizkreise: 3 Stück
Verlegeabstand: 5,5 cm

Einstellung Ventil: 2,1 l/min
Fläche je Heizkreis: 7,0 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 116,9 m

Verteiler E1 VE04
Anzahl Heizkreise: 3 Stück
Verlegeabstand: 22,0 cm

Einstellung Ventil: 0,6 l/min
Fläche je Heizkreis: 7,3 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 30,6 m

Verteiler E1 VE03
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 27,2 cm

Einstellung Ventil: 0,9 l/min
Fläche je Heizkreis: 26,3 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 86,7 m

Verteiler E1 VE03
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 16,5 cm

Einstellung Ventil: 2,6 l/min
Fläche je Heizkreis: 19,2 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 107,3 m

Verteiler E1 VE03
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 16,5 cm

Einstellung Ventil: 1,2 l/min
Fläche je Heizkreis: 20,0 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 112,0 m

Verteiler E1 VE02
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 16,5 cm

Einstellung Ventil: 1,2 l/min
Fläche je Heizkreis: 19,0 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 106,5 m

Verteiler E1 VE02
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 16,5 cm

Einstellung Ventil: 1,2 l/min
Fläche je Heizkreis: 20,0 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 112,0 m

Verteiler E1 VE01
Anzahl Heizkreise: 2 Stück
Verlegeabstand: 16,5 cm

Einstellung Ventil: 1,3 l/min
Fläche je Heizkreis: 19,1 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 106,5 m

Pumpengruppe
RLT-Gerät
Küche

Pumpengruppe
RLT-Gerät
Kita

Verteiler E1 VE04
Anzahl Heizkreise: 3 Stück
Verlegeabstand: 27,2 cm

Einstellung Ventil: 0,5 l/min
Fläche je Heizkreis: 36,1 m²

Rohrlänge je Heizkreis: 119,0 m
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Zuleitungen Heizkörper
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

Zuleitungen Fußbodenheizung
DN12 Verlauf auf RFB

DN 50
RA 2897 E1 FFB

Warmwasser Vorlauf

Warmwasser Rücklauf

Legende

 Flächenheizung

RR
Raumregler 
Höhe ca. 1,5m von FFB

Verteilerschrank
Fußbodenheizung
mit ÖffnungsseiteH

Benennung:

Maßstab:
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Architekt:

Hinweise:

Legenden:

- Alle Leitungen müssen mit Dämmung gem. DIN und GEG ausgeführt werden.
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H2317-LP5-
420-E1-4002-3

LP5

H2317

Grundriss

VG Haßloch Neubau Kita

Obergeschoss
Heizung

Gemeindeverwaltung Haßloch
Rathausplatz 1
67454 Haßloch

Müller-Thurgau-Straße
67454 Haßloch
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Index Art der Änderung Gezeichnet Geprüft Datum
0 Planerstellung pba 01.04.2025
1 Ausführungsplanung edü 25.11.2025
2 Plan gemäß Email von Frau Frey (07.01.2026) angepasst. edü 08.01.2026
3 Beschriftungen und Dimensionen überarbeitet. pba 05.03.2026


