
BODEN - OBERFLÄCHEN   BEISPIEL

DECKE AD-GK
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AU
FB
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X.XBODEN

DECKEN  - AUFBAU

DECKEN  - OBERFLÄCHEN

WÄNDE - OBERFLÄCHEN

BETON / BETON alt (Bunker)

MAURWERK  KS / PORENBETON

METALLGITTER (UG)

WASCHMASCHINE

TROCKNER

MAXIMALE EINSCHLAGTIEFEN FÜR DÜBEL IN BESTANDSBAUTEILE SIND ZU BEACHTEN!

TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMASS
TÜRMASSE IN GIPSKARTON = WANDÖFFNUNGSMASS
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMASST

 NEUE ÖFFNUNGEN GEM. ANGABE VOR ORT AUF ZIEGELMASS ANPASSEN!

TÜRHÖHEN AB OKFFB (u./OKRFB)

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER

DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN:
BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN

INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND - WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW.
IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN

BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN
ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUARBEITEN

DURCHBRÜCHE, SÄGESCHNITTE o. KERNBOHRUNGEN IM BESTAND DÜRFEN NICHT GRÖSSER ALS DAS NENNMAß AUSGEFÜHRT WERDEN!

DETAIL-HINWEIS
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ABBRUCH

 

WAND mit Glasbausteinen

LOCHSTEIN 

GLASFASSADE

METALLGITTER (UG)

  

TROCKENBAU / NICHTTRAGEND

0200
M

MAUERWERK

BETONDECKEN NEU

TÜREN

AUTOMATIKANTRIEBA
KARTENLESERK

RIEGELKONTAKT
MAGNETKONTAKT

LEGENDE DURCHBRÜCHE

STAHLKONSTRUKTION

TROCKENBAU

TROCKENBAU F90

STAHLBAU ausgemauert

WC-TRENNWAND

KÜHLRAUMWAND

GLASWAND

FEUCHTRAUMPLATTE / F90

AKUSTISCHER AUSBAU,
DÄMMUNG, SCHALLDÄMM.

PORENBETON MW

OKF / OKFF / OKFFB
OKRD / OKRF

OKBP / UKBP
UKRD
UKFD

Oberkante Rohdecke / -boden
Oberkante Fertigfußboden
Ober- / Unterkante Bodenplatte
Unterkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke

(1)

(1)

(1) alternativ: 
Kernbohrung
nach Angabe
der Bauleitung

BESTAND
(1)

(1)

NEUDeckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz

Bodenschlitz
Deckenschlitz

DD
BD
WD
WS

BS
DS

VK RD / RFB
RDS / RFS

Vorderkante Rohdecke /-Fußb.
Sprung Rohdecke / -Fußb.

UKDK Unterkante Deckenkoffer

RD          Rohdecke / Rippendecke
AD-GK   Abgehängte GK-Decke
AD-HK   Klimadecke
AD-RA   Rasterdecke

-     Ohne Belag
A    Anstrich
S    Sichtbeton roh

A       Anstrich
H       Bestand Holzverkleidung aufarbeiten/
         Holztapete erneuern
Z       Bestand Lochkklinkerwände reinigen / ausbessern/
         herstellen
FL     Fliesen
M      Metallverkleidung
SB    Sicht-Beton lasiert
B       Beschichtung wischfest
P       Putz

-      Ohne Belag
B     Beschichtung
D     Doppelboden
E     Elastischer Belag
F     Fliesen
G    Gussasphalt
H     Bühnenholz
N     Noppenbelag
P     Parkett
T     Teppich
W    Betonwerkstein
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D-3361 C
WH ausbauen,
2 x 20mm Fireboard
in gesamter Fläche
WS hinterlegen, 
wieder einbauen

D-3361 A
WH erhalten!

D-3361 C
WH ausbauen,
2 x 20mm Fireboard
in gesamter Fläche
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WH erhalten!
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D-3361 C
WH ausbauen,
2 x 20mm Fireboard
in gesamter Fläche
WS hinterlegen, 
wieder einbauen
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Schwerlastregal für Holzplatten H=2m
Die Mindestbauteildicke des Bodens beträgt 200 
mm, die Mondestbohrlochtiefe 150 mm. Die Ebenheit 
des Bodens ist nach FEM 9.831 sowie DIN 18202 
zu gewährleisten. Die Mindestbetongüte liegt bei 
C 20/25.
Das Regal wird im Boden verschraubt.

Schwerlastregal für Holzplatten H=2m
Die Mindestbauteildicke des Bodens beträgt 200 
mm, die Mondestbohrlochtiefe 150 mm. Die Ebenheit 
des Bodens ist nach FEM 9.831 sowie DIN 18202 
zu gewährleisten. Die Mindestbetongüte liegt bei 
C 20/25.
Das Regal wird im Boden verschraubt.

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

PC-Tisch

Wandglasvitrine,H=2m

H=
2m

H=2m

Ar
be

its
tis

ch
  1

,40
m 

x 0
,75

Nä
hm

as
ch

.

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Sp
ieg

el 
1,7

x0
,7m

Metallschränke abschließb.H=2m

Ma
gn

etw
an

d

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Schwerlastregal
Schwerlastre

gal

Sc
hw

er
las

tre
ga

l

Wertfachschrank

Kr
ag

ar
mr

eg
al

Schwerlastregal

Schwerlastregal

Sc
hw

er
las

tre
ga

l

Ab
lag

eti
sc

h

Ab
lag

eti
sc

h

Ab
lag

eti
sc

h
Kr

ag
ar

mr
eg

al

Ab
lag

eti
sc

h

W
er

tfa
ch

-
Sc

hr
an

k

H=2,1m

Stuhlstapel

Stuhlstapel

Stuhlstapel

Stuhlstapel

Stuhlstapel

Stuhlstapel

Stuhlstapel Stuhlstapel Stuhlstapel

Stuhlstapel

StuhlstapelStuhlstapel

Sp
ieg

el 
70

x1
70

cm

Sp
ieg

el 
16

3x
90

cm

LED-Screen

Sp
ieg

el 
1,7

x0
,70

m

LxBxH = 200x60x230cm

LxBxH = 200x60x230cm

LxBxH = 200x60x230cm

LxBxH = 200x60x230cm

LxBxH = 200x60x230cm LxBxH = 150x60x230cm

LxBxH = 100x60x230cm
LxBxH = 150x60x230cm

LxBxH = 200x60x230cm
LxBxH = 200x60x230cm

LxBxH = 200x60x230cm LxBxH = 200x60x230cm

LxBxH = 150x60x230cm

LxBxH = 150x60x230cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar

LxBxH = 200x60x230cm

LxBxH = 200x60x230cm

Ko
stü

ms
ch

ran
k

Waschb.m.Handbrause

Waschb.m. 
Einhandbrause mit Auszug

Waschb.m.Handbrause
Waschb.m.Handbrause

Waschb.m.Handbrause Sc
hie

be
tür

sch
ran

ka
nla

ge
 ab

sch
ließ

ba
r

Lx
Bx

H =
 20

0x
60

x2
30

cm

LE
D-

Sc
ree

n

LxBxH = 160x40cm 120x40cm 120x40cm 120x40cm
120x40cm 120x40cm 120x40cm 120x40cm 120x40cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

120x40cm 120x40cm 120x40cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

LxBxH = 160x40cm

120x40cm

120x40cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

LxBxH = 160x40cm

120x40cm 120x40cm 120x40cm
LxBxH = 160x40cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

LxBxH = 160x40cm
120x40cm

LxBxH = 160x40cm

LxBxH = 160x40cm
LxBxH = 160x40cm LxBxH = 160x40cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall
LxBxH = 160x40cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

Flächenbedarf gem. 
ASR unterschritten

Flächenbedarf gem. 
ASR unterschritten

Regal nur 1,1m

Eckregal nicht 
realisierbar

Kollision 
Möbel mit 
Leitung?

Anpassung
Möbel/ Leitung!

Hier Bestandsdecke, 
Schwerlastregal ggf.
nicht möglich?

Eckregal nicht 
realisierbar

Flächenbedarf gem. 
ASR unterschritten

gefordert 
Fensterseite 2m Schrank
Flurseite 3 Schränke

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Sp
ieg

el 
70

x1
10

cm

Spiegel 70x110cm

Spiegel 70x110cm

Monitor

Monitor
Monitor

Monitor

Monitor

LxBxH = 200x60x230cm

4326-T2

4326-T2

43
26

-T4
43

26
-T4

43
26

-T3

4326-T4

4326-T3
4326-T3 4326-T3

4326-T3

43
26

-T4

43
26

-T4

Servicepoint
*

LxBxH = 200x60x230cm

4326-T4

Kopierer

Um
luf

t-G
efa

hr
sto

ffs
ch

r.
ca

. 1
20

x6
2, 

h=
23

0

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel
Waschb.m.Handbrause

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Waschb.m.Handbrause

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Waschb.m.Handbrause

Sp
ieg

el 
16

0x
90

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Waschb.m.Handbrause Waschb.m.Handbrause

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Monitor

4326-T4

4329

4329

1 Schrank nur 80cm

Spiegel 80x90cmSpiegel 80x90cmSpiegel 80x90cm
Spiegel 80x90cm

Sid
eb

oa
rd,

H=
0,8

m

Spiegel 240x100cm
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Mo
nit

or

Mo
nit

or

Mo
nit

or

Spiegel 75x170cm Spiegel 75x170cm

Spiegel 75x170cm Spiegel 75x170cm

Spiegel 75x170cm Spiegel 75x170cm

Spiegel 75x170cm

Monitor

Spiegel 75x170cm Spiegel 75x170cm

Spiegel 75x170cm Spiegel 75x170cm

Spiegel 75x170cm

Mo
nit

or

Mo
nit

or

Kostüm

Mo
bil

e T
he

ke
 m

it S
pü

le 
(T

an
k),

 K
üh

lm
ög

lic
hk

eit
 te

ilb
ar

Sid
eb

oa
rd,

H=
1m

Ne
tzw

erk
dru

cke
r

*
*

4327

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Spiegel 75x170cm

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel

Aktenschränke abschließbar,raumhoch

Magnetwand

Entfall Schrankelement
wegen Kopierernische

Mo
nit

or 
85

" L
ED

Waschb.m.Handbrause

LxBxH = 200x60x230cm
Schiebetürschrankanlage abschließbar

Regal/ Schrank abschl.
Spiegel
Waschb.m.Handbrause

Schiebetürschrankanlage abschließbar
LxBxH = 150x60x230cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar
LxBxH = 200x60x230cm

Spiegel 75x170cm

Schiebetürschrankanlage abschließbar

Schiebetürschrankanlage abschließbar

Schiebetürschrankanlage abschließbar

Flächenbedarf gem.
ASR unterschritten

Schiebetürschrankanlage abschließbar

Sp
ieg

el 
22

0x
10

0c
m

Spiegel 80x90cm

4x Steckgeländer aus
42mm RundR in Steck-
hülsen 51mm RundR

Flächenbedarf gem.
ASR unterschritten

Stuhlstapel

1,2
0 x

 0,
60

 bis
 UK

 De
cke

nse
ge

l

Arb
eits

tisc
h  

1,4
0m

 x 0
,75

Nä
hm

asc
h.

LxBxH = 200x60x230cm

Nähmaschine 
auf Rollen

Lagerregal

mind. 30 Tresore mit Zahlenschloß

Flächenbedarf gem. 
ASR unterschritten

Monitor

Garderoben-
schrank

Ne
tzw

er
kd

ru
ck

er

Schiebetürschrankanlage abschließbar, Metall

Akten-
schrank
1m breit

Flächenbedarf gem. 
ASR unterschritten

Me
die

nm
öb

el
85

" L
ED

Mo
nit

or

Flächenbedarf gem.
ASR unterschritten

Sc
ha

lls
ch

utz
vo

rh
än

ge
 vo

r G
las

fas
sa

de
Sc

ha
lls

ch
utz

vo
rh

än
ge

 vo
r G

las
fas

sa
de

Sc
ha

lls
ch

utz
vo

rh
än

ge
 vo

r G
las

fas
sa

de
Sc

ha
lls

ch
utz

vo
rh

än
ge

 vo
r G

las
fas

sa
de

Sc
ha

lls
ch

utz
vo

rh
än

ge
 vo

r G
las

fas
sa

de

Ar
be

its
lic

ht Ar
be

its
lic

ht

Ar
be

its
lic

ht

9.Reihe:
Versatzkästen und 
Anbindung Regie

Bühne mittig
Anschlüsse AVM/Ton/Licht

Akustischer Aufbau
auf Faltplatten

Akustischer Aufbau
auf Faltplatten

M
et

al
ls

ch
rä

nk
e

M
et

al
ls

ch
rä

nk
e

Ablagetisch

Industrienähmaschine

Druckluft

Arbeitstisch

Arbeitstisch auf Rollen

M
et

al
ls

ch
ra

nk
M

et
al

ls
ch

ra
nk

Sc
hw

er
la

st
re

ga
l

Druckluft

1

1

1

32

33

34

1

35

34

1

1

35

1

36

1

37

1

36

1

37

1

38

1

39

1

38

39

1

1

40

1

41

1

40

1

41

1

42

43

1

1

34

UV
 R

eg
ie

PK 2/2

Netzwerkschrank

AV
-O

H_
20

1

AV-OH_202

AV-OH_203

AV-OH_204

AV-OH_205

Licht-Engine Beamer

Be
am

er
sz

en
isc

h
Be

am
er

Üb
ert

ite
lun

g

9.Reihe:
Versatzkästen und 
Anbindung Regie
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VK OH-Foy

VK
 O

H-
Fo

y

Ab
ste

llflä
che

 - W
age

n
So

cke
l un

terb
roc

hen
Ab

ste
llflä

che
 - W

age
n

So
cke

l un
terb

roc
hen
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35
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52 1.55 1.00 1.325 1.00 1.325 555

1.30

1.
70

2.
19

1

3.
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5
1.

75
1

1.
62

5
3.

34
1

1.
62

3.
34

1

Lei
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Leistung: Gewerk Audio/Video

MÜLL-
STATION

MÜLL-
STATION

MÜLL-
STATION

VK OH-Foy

Magnetwand
ca.1,2mx1,2m

OH-E1-65
-
Rw,P 27dB

1.

A

OH-E1-45
-

1.
Rw,P 42dB

OH-E1-15
-
Rw,P 27dB

2.

OH-E1-17
-
Rw,P 27dB

1.

SH-E1-14
-
Rw,P 27dB

1.

SH-E1-15
-
Rw,P 27dB

1.

OH-E1-16
-
Rw,P 27dB

1.

OH-E1-19
-
Rw,P 27dB

1.

SH-E1-06
-
Rw,P 37dB

3.

SH-E1-09
-
Rw,P 37dB

1.

SH-E1-10
-
Rw,P 37dB

1.SH-E1-11
-
Rw,P 37dB

1.

SH-E1-12
-
Rw,P 37dB

1.

OH-E1-07
-
Rw,P 37dB

1.

OH-E1-11
-
Rw,P 37dB

1.
OH-E1-10
-
Rw,P 37dB

1.

OH-E1-07
-
Rw,P 37dB

2.

OH-E1-07

Rw,P 37dB

3.
-

OH-E1-05
-
Rw,P 37dB

1.OH-E1-04
-
Rw,P 37dB

1.
OH-E1-03
-
Rw,P 37dB

1.

OH-E1-14
-
Rw,P 37dB

1.

Rw,P 37dBOH-E1-12
-
Rw,P 37dB

1.

SH-E1-16 1.

SH-E1-08
-
Rw,P 37dB

1.

OH-E1-15
-
Rw,P 32dB

1.

SH-E1-13
-
Rw,P 37dB

1.

SH-E1-14
-
Rw,P 32dB

2.
SH-E1-06
-
Rw,P 37dB

2.

SH-E1-06
-
Rw,P 37dB

1.

OH-E1-64a
T30 RS
Rw,P -

1.

OH-E1-66b
T30 RS
Rw,P -

1.

T30 RS

OH-E1-67 1.
Rw,P 27dB

OH-E1-02
-
Rw,P 37dB

1.

SH-E1-17
T30
Rw,P 37dB

1.

OH-E1-21
-
Rw,P 27dB

1.

SH-E1-27
-
Rw,P 37dB

2.

SH-E1-18
T30
Rw,P -

1.

OH-E1-51
Rw,P 42dB

1.

OH-E1-68
-
Rw,P 37dB

2.

SH-E1-02
-
Rw,P 37dB

1.

SH-E1-22
-
Rw,P 50dB

1.

SH-E1-T2
-
Rw,P 27dB

1.

SH-E1-T3.1

SH-E1-T1
T30 RS
Rw,P 27dB

1.

K
OH-E1-T1
T30 RS
Rw,P 27dB

2.

OH-E1-T2
T30 RS
Rw,P 27dB

1.

OH-E1-06
T30
Rw,P 27dB

1.

OH-E1-22
-
Rw,P 27dB

1.

OH-E1-22
-
Rw,P 27dB

2.

A
SH-E1-25
-
Rw,P 27dB

1.

OH-E1-27
-
Rw,P 42dB

1.
OH-E1-28
-
Rw,P 42dB

1.

T30

A

OH-E1-70
T30
Rw,P -

1.

A
OH-E1-72
T30
Rw,P -

1.

SH-E1-22
-
Rw,P 50dB

3.

OH-E1-45.2
R_w,p 42dB

OH-E1-47.1
R_w,p 42dB

OH-E1-48 1.
Rw,P 42dB

OH-E1-48.2
R_w,p 42dB

OH-E1-50.1
R_w,p 42dB

OH-E1-49a 1.
Rw,P 42dB

OH-E1-T1 1.
T30 RS
Rw,P 27dB

SH-E1-03.1
R_w,p 37dB

SH-E1-21
T-ds
Rw,P 37dB

1.

Rw,P 27dB

SH-E1-05
T90
Rw,P 27dB

1.

OH-E1-13 1.

OH-E1-09 1.
Rw,P 37dB

SH-E1-22
-
Rw,P 50dB

2.

K90-RS
SH-E1-05.2

R_w,p 32dB

OH-E1-26
-
Rw,P 37dB

1.

1.45

1.4
0

1.4
3

1.3
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Schnitt B-B in Mittelachse

Deckenschnitt

Deckenschnitt

SC
H

U
TZ

VO
R

H
AN

G

Dehnfuge

22
8

gl.
gl.

12
2

12
2

33
10

30 40 40 1030404010

11 1.00 30

10
22

8

22
8 35

10 40 10 40 435 25

9
1515

15
40 40 10 40 10

Schattenfuge

+2.99

+3.29

+2.89+2.86

+3.19

+3.29

+2.01

+2.99

+3.29

+3.33

+2.995

+3.295

+2.695

+2.995

+3.295

65 2.76

MittellängsachseMittellängsachse

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C'

D'

E'

E

D

C

B

A

A'

B'B'

C'

E'

E

D

C

B

A

D'

A'

-2-3

-3 -2

Y Y

Z Z

X X

-1

-1
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

7.
00

7.
00

8.
25

7.
26

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

7.
26

7.
00

7.
00

8.
25

7.
26

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

5.
64

7.
26

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

5

9

9

5

7

7

7a

7c
7c

UG
-ZW

UG-ZW UG-ZW

UG
-EG

UG
-EG

UG-EG

18
UG-EG

7d UG
-E0

7d UG
-E0

7a UG
-ZW

11
a

E0
-E3

11
a

E0
-E3

8a E0
8a E0

E0E0

6
6

2
2

3
3 11

11

12
12

14
14

15

18

8
8

21 21

13

1

1

7b

13a

7b

13

13a

23

23

22 22

22a 22a

4
4

20 20

15

21a21a

2a 2a

2b
2b

8b8b

Luftraum
OH-E0-38
Bühne OpernhausLuftraum

OH-E0-83
Hinter-Bühne Opernhaus

Luftraum
OH-E0-83
Hinter-Bühne Opernhaus

Luftraum
OH-E0-38
Bühne Opernhaus

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-58
Transportzone

Luftraum
SH-E0-53
Dekorationslager

Luftraum
SH-E0-52
Seitenbühne SH Technik

Luftraum
SH-E0-52
Seitenbühne SH Technik

Luftraum
SH-E0-51
Seitenmagazin

Luftraum
SH-E0-51b
Magazin Beleuchtung

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-45
Zuschauerraum

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-46
Hauptbühne

Luftraum
SH-E0-45
Zuschauerraum

Luftraum
OH-E0-79
Seitenbühne Oper

Luftraum
OH-E0-79
Seitenbühne Oper

Luftraum
OH-E0-78
Seitenmagazin

Luftraum
OH-E0-76
Vorr. Seitenb.

Luftraum
OH-E0-38
Bühne Opernhaus

Luftraum
OH-E0-38
Bühne Opernhaus

Luftraum
OH-E0-39
Orchestergraben

Luftraum
OH-E0-29
Lager

Luftraum
OH-E0-40
Zuschauerraum E0

Luftraum
SH-E0-44
Zuschauerraum

Lastenaufz. 1
SH-E1-A1

F= 6.97 m²

Lastenaufz. 2
SH-E1-A2

F= 6.32 m²

Beh. Aufzug SH
SH-E1-A4

F= 3.51 m²

Aufzug OH
OH-E1-A2

F= 3.51 m²

TF
SH-E1-28

F= 3.64 m²

Lager AVM
F= 8.49 m²

U  = 14.27 m

A
3.1 G

SH-E1-26a

+3.295
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.995 m

U  = 55.37 m

A
3.2 G

OH-E1-71

+3.29
+3.33 +6.505

+6.50

LH= 3.17 m

Lager Möbler
F= 66.32 m²

Vorr.WC H
OH-E1-16

F= 5.15 m²

WC H

U  = 12.43 m

A
3.3 G

OH-E1-17

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 9.64 m²

U  = 55.91 m

A
3.2 G

OH-E1-72

+3.29
+3.33 +6.505

+6.50

LH= 3.17 m

Lager Beleuchtung
F= 67.19 m²

Einsingzimmer

U  = 12.74 m

AD-GK A
3.13 G

OH-E1-28

+3.195
+3.34 +6.405

+6.02

LH= 2.68 m
F= 9.35 m²Einsingzimmer

U  = 12.54 m

AD-GK A
3.13 G

OH-E1-27

+3.195
+3.34 +6.325

+6.02

LH= 2.68 m
F= 9.13 m²

Sologard. H

U  = 12.90 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-13

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.36 m²

Konversraum SH

U  = 23.63 m

AD-GK A
3.2 G

OH-E1-05

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 33.97 m²

Büro Bel.Inspektoren

U  = 16.80 m

AD-GK A
3.2 G

OH-E1-03

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 16.90 m² Büro Bel. Meister OH

U  = 16.45 m

AD-GK A
3.2 G

OH-E1-04

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 16.33 m²

Sologard. H

U  = 12.42 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-13

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 9.63 m²

Sologard. H

U  = 13.33 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-14

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 11.06 m²

WC H

U  = 12.45 m

A
3.3 G

SH-E1-16

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 9.68 m²

Sologard. H

U  = 12.71 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-10

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.07 m²

Sologard. H

U  = 12.85 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-09

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.28 m²

Ankleider

U  = 12.71 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-08

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.07 m²

Schminkplatz

U  = 27.60 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-07

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 22.00 m²

Schminkplatz

U  = 13.50 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-08

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 11.37 m²

Waschr. H

U  = 31.12 m

A
3.16/6.7 G

OH-E1-22

+3.195
+3.34 +6.405

+6.40

LH= 3.065 m
F= 22.96 m²

Büro Schnürmeister/Möble

U  = 15.16 m

A
3.1 G

SH-E1-27

+3.295
+3.33 +6.505

+6.50

LH= 3.175 m
F= 14.10 m²

WC Beh.

U  = 12.54 m

AD-GK A
6.3 F

OH-E1-65

+3.295
+3.33 +6.325

+5.83

LH= 2.50 m
F= 8.80 m²

WC Beh.

U  = 12.44 m

AD-GK A
6.3 F

SH-E1-25

+3.295
+3.33 +6.325

+5.83

LH= 2.50 m
F= 9.14 m²

Inspizienten SH

U  = 15.85 m

A
3.1 G

SH-E1-21

+3.295
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.995 m
F= 15.01 m²

Vorr. WC H
SH-E1-15

F= 4.59 m²

Vorr. Du. H

U  = 23.25 m

A
3.5/6.5 G

SH-E1-14

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 14.88 m²

Büro Lt. Requisite

U  = 16.22 m

AD-GK A
3.2 G

SH-E1-02

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 15.41 m²

Aufenth. Büro Technik

U  = 30.54 m

A
3.2 G

OH-E1-02

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 46.58 m²

Zugang Loge 4 Nord
F= 6.21 m²

U  = 13.59 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-40

+3.65
+3.65 +9.665

+9.34

LH= 5.69 mZugang Loge 3 Nord
F= 6.10 m²

U  = 13.37 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-38

+2.91
+2.91 +9.665

+9.34

LH= 6.43 m
Zugang Loge 2 Nord
F= 6.10 m²

U  = 13.32 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-36

+2.17
+2.17 +9.665

+9.34

LH= 7.17 mZugang Loge1 Nord
F= 12.02 m²

U  = 22.29 m

AD-GK A
8.1/8.2 T

OH-E1-34

+1.425
+1.42 +9.665

+9.34

LH= 7.915 m

Zugang Loge 4 Süd
F= 6.22 m²

U  = 13.60 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-53

+3.65
+3.65 +9.665

+9.34

LH= 5.69 m

Zugang Loge 3 Süd
F= 6.08 m²

U  = 13.33 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-55

+2.91
+2.91 +9.665

+9.34

LH= 6.43 m

Zugang Loge 2 Süd
F= 6.10 m²

U  = 13.35 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-57

+2.17
+2.17 +9.665

+9.34

LH= 7.17 m
Zugang Loge 1 Süd
F= 12.02 m²

U  = 22.27 m

AD-GK A
8.1/8.2 T

OH-E1-59

+1.425
+1.42 +9.665

+9.34

LH= 7.915 m

Loge 4 Süd
F= 7.13 m²

U  = 11.25 m

8.2 T

OH-E1-54

+3.65
+3.65 +10.05

+10.05

LH= 6.40 m

Loge 3 Süd
F= 7.13 m²

U  = 11.25 m

8.2 T

OH-E1-56

+2.91
+2.91 +10.04

+10.04

LH= 7.13 m

Loge 2 Süd
F= 7.13 m²

U  = 11.25 m

8.2 T

OH-E1-58

+2.17
+2.17 +10.03

+10.03

LH= 7.86 m

Loge 1 Süd
F= 7.13 m²

U  = 11.25 m

8.2 T

OH-E1-60

+1.425
+1.42 +10.02

+10.02

LH= 8.595 m

Plattform Süd
F= 7.07 m²

U  = 11.17 m

8.2 T

OH-E1-61

+0.686
+0.68 +10.01

+10.01

LH= 9.324 m

Plattform Nord
F= 7.48 m²

U  = 11.45 m

8.2 T

OH-E1-33

+0.686
+0.68 +10.01

+10.01

LH= 9.324 m

Loge 1 Nord
F= 7.47 m²

U  = 11.45 m

8.2 T

OH-E1-35

+1.425
+1.42 +10.02

+10.02

LH= 8.595 m

Loge 2 Nord
F= 7.48 m²

U  = 11.45 m

8.2 T

OH-E1-37

+2.17
+2.17 +10.03

+10.03

LH= 7.86 m

Loge 3 Nord
F= 7.48 m²

U  = 11.45 m

8.2 T

OH-E1-39

+2.91
+2.91 +10.04

+10.04

LH= 7.13 m

Loge 4 Nord
F= 7.33 m²

U  = 11.32 m

8.2 T

OH-E1-41a

+3.65
+3.65 +10.05

+10.05

LH= 6.40 m

Aufgang Süd

U  = 26.44 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-52

+3.295
+3.33 +9.67

+9.21

LH= 5.885 m
F= 33.79 m²

Aufgang Nord OH

U  = 26.91 m

AD-GK A
8.1 T

OH-E1-41

+3.295
+3.33 +9.67

+9.21

LH= 5.885 m
F= 34.96 m²

Stuhllager Foyer 1

U  = 10.78 m

A
1.2 B

OH-E1-66

+3.295
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.995 m
F= 6.70 m²

Beleuchtung
OH-E1-62

F= 1.79 m²

U  = 16.18 m

A
11.1 E

OH-E1-63

+3.295
+3.33 +6.525

+6.52

LH= 3.195 m

Lager Bel.
F= 16.30 m²

Beleuchtung
OH-E1-32

F= 1.79 m²

Sologard. H

U  = 12.71 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-12

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.07 m²

Sologard. H

U  = 12.85 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-11

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.28 m²

Galerie

U  = 13.23 m

A
3.1 G

OH-E1-69

+3.295
+3.33 +6.505

+6.50

LH= 3.175 m
F= 7.29 m²

Flur Sologard. H

U  = 55.46 m

AD-GK A
3.4 G

SH-E1-06

+3.295
+3.34 +6.325

+5.64

LH= 2.30 m
F= 44.20 m²

Zuschauersaal E1
F= 224.35 m²

U  = 74.13 m

1.3 B

OH-E1-43

+3.295
+3.29 +12.11

+12.11

LH= 8.815 m

Flur Sologard.

U  = 52.50 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-07

+3.295
+3.34 +6.325

+5.64

LH= 2.30 m
F= 40.82 m²

Besprechung

U  = 16.46 m

A
3.2 G

OH-E1-26

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 16.89 m²

Wartebereich Beh.
F= 9.68 m²

U  = 12.48 m

AD-GK A
1.2 B

OH-E1-66a

+3.295
+3.33 +6.325

+6.25

LH= 2.925 m

Treppe (2-3/Süd)
F= 10.74 m²

U  = 14.15 m

A
11.1 E

SH-E1-T4

+3.295
+3.33 +6.46

+6.46

LH= 3.13 m

Treppe (17-18/S)
F= 11.02 m²

U  = 14.34 m

A
11.1 E

OH-E1-T8

+3.295
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.995 m

Vorr.

U  = 12.69 m

AD-GK A
6.3 F

SH-E1-24

+3.295
+3.33 +6.325

+5.83

LH= 2.50 m
F= 9.71 m²

Treppe (1-2/Süd)
F= 26.08 m²

U  = 25.62 m

AD-GK A
5.4 W

SH-E1-T3

+3.28
+3.33 +6.325

+6.25

LH= 2.925 m

Schleuse
OH-E1-51

F= 2.66 m²

LH= 2.135 - 2.30 m

Zuspätkommer-Loge
F= 10.82 m²

U  = 13.89 m

AD-GK A
12.2 T

OH-E1-50

+3.295
+3.58 +6.215

+5.88

Lichtregie
F= 14.30 m²

U  = 16.86 m

AD-GK A
12.1 T

OH-E1-49

+3.295
+3.41 +6.215

+5.71

LH= 2.295 m

Projektionsr.
F= 10.65 m²

U  = 13.83 m

AD-GK A
12.1 T

OH-E1-48

+3.295
+3.41 +6.215

+5.71

LH= 2.295 m

Ton-/Videoregie

U  = 16.55 m

AD-GK A
12.1 T

OH-E1-45

+3.295
+3.41 +6.215

+5.71

LH= 2.295 m
F= 13.17 m²

Ubertitel. Regie
F= 6.98 m²

U  = 10.80 m

AD-GK A
12.1 T

OH-E1-47

+3.295
+3.41 +6.215

+5.71

LH= 2.295 m

Oberes Foyer

U  = 66.99 m

AD-GK A
4.4 P

SH-E1-22

+3.295
+3.33 +9.90

+9.43

LH= 6.105 m
F= 138.39 m²

Lager Bühnentechnik

U  = 58.43 m

A
3.2 G

OH-E1-70

+3.29
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.99 m
F= 64.81 m²

Flur Nord 1

U  = 53.71 m

A
3.2 G

OH-E1-01

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 40.53 m²

Treppe (9-10/Nord)

U  = 25.83 m

A
5.4/3.1 W

OH-E1-T1

+3.295
+3.33 +6.46

+6.46

LH= 3.13 m
F= 26.33 m²

Treppe (2-3/Nord)

U  = 22.85 m

A
5.4/3.1 W

SH-E1-T1

+3.295
+3.33 +6.46

+6.46

LH= 3.13 m
F= 24.19 m²

Flur

U  = 98.38 m

A
3.2 G

SH-E1-01

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 80.25 m²

Flur Nord 2

U  = 65.59 m

A
3.2 G

OH-E1-06

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 50.25 m²

Treppe
F= 23.15 m²

U  = 21.89 m

A
5.4/3.1 W

OH-E1-T2

+3.295
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.995 m

Elt./EDV Vert.
F= 6.53 m²

U  = 10.23 m

A
3.2 G

SH-E1-18

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m

Galerie

U  = 22.63 m

A
3.1 G

SH-E1-26

+3.295
+3.33 +6.505

+6.50

LH= 3.175 m
F= 14.12 m²

U  = 12.42 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-09

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m

Ankleideraum
F= 9.63 m²

Sologard. H

U  = 13.28 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-12

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.98 m²

Büro Seitenm./Möbler OH

U  = 22.46 m

A
3.1 G

OH-E1-68

+3.295
+3.33 +6.505

+6.50

LH= 3.175 m
F= 29.53 m²

Treppe (1-2/Nord)

U  = 19.78 m

AD-GK A
5.4 W

SH-E1-T2

+3.28
+3.33 +6.325

+6.25

LH= 2.925 m
F= 21.40 m²

Sologard. H

U  = 12.68 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-11

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m
F= 10.02 m²

U  = 13.03 m

AD-GK A
3.4 G

OH-E1-10

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m

Sologard. H
F= 10.59 m²

Treppe (19-20/Süd)
F= 22.00 m²

U  = 20.19 m

AD-GK A
5.4 W

OH-E1-T6

+3.28
+3.33 +6.325

+6.25

LH= 2.925 m

Treppe (18-19 Nord)
F= 21.40 m²

U  = 19.78 m

AD-GK A
5.4 W

OH-E1-T3

+3.28
+3.33 +6.325

+6.25

LH= 2.925 m

Treppe (19-20 Nord)

U  = 20.13 m

AD-GK A
5.4 W

OH-E1-T4

+3.28
+3.33 +6.325

+6.25

LH= 2.925 m
F= 21.96 m²

Treppe (18-19/Süd)
F= 23.47 m²

U  = 22.28 m

AD-GK A
5.4 W

OH-E1-T7

+3.28
+3.33 +6.325

+6.25

LH= 2.925 m

Umkl. H

U  = 35.22 m

A
3.4/3.15 G

OH-E1-23

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 41.34 m²

Umkl. H

U  = 27.59 m

A
3.4 G

SH-E1-17

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 36.61 m²

A/V SH

U  = 13.15 m

A
3.2 G

SH-E1-19

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 9.83 m²

Treppe (14-15/C N)
F= 7.50 m²

U  = 12.48 m

11.1 E

OH-E1-T9

+3.31
+3.31 +6.475

+6.47

LH= 3.165 m

Treppe 14-15/N
F= 7.50 m²

U  = 12.48 m

11.1 E

OH-E1-T5

+3.31
+3.31 +6.475

+6.47

LH= 3.165 m

Zuschauerraum

U  = 71.80 m

A
4.3/4.6 P

SH-E1-23

+3.295
+3.33 +9.05

+9.05

LH= 5.72 m
F= 239.60 m²

Elt./EDV Vert.

U  = 13.76 m

A
3.13 G

OH-E1-25

+3.195
+3.34 +6.405

+6.40

LH= 3.065 m
F= 11.07 m²

Oberes Foyer OH

U  = 111.26 m

AD-GK A
8.3 T

OH-E1-44

+3.30
+3.33 +9.67

+9.21

LH= 5.88 m
F= 420.74 m²

Durchgang

U  = 11.45 m

A
3.1 G

OH-E1-29

+3.295
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.995 m
F= 5.90 m² Abst. Video

U  = 10.63 m

A
3.1 G

OH-E1-31

+3.295
+3.33 +6.325

+6.32

LH= 2.995 m
F= 6.90 m²

Spindeltr.Regie OH
F= 3.32 m²

OH-E1-46

Vorraum

U  = 10.04 m

AD-GK A
3.1 G

OH-E1-64

+3.295
+3.33 +6.325

+5.83

LH= 2.50 m
F= 5.47 m²

Flur
F= 4.88 m²

U  = 9.65 m

AD-GK A
3.1 G

SH-E1-20

+3.295
+3.33 +6.325

+6.255

LH= 2.925 m

Stuhllager Foyer 2
F= 4.90 m²

U  = 9.78 m

A
3.1 G

OH-E1-64a

+3.295
+3.33 +6.325

+6.325

LH= 2.995 m

Lager Tontechn.
F= 3.53 m²

U  = 7.63 m

A
3.1 G

OH-E1-67

+3.295
+3.33 +6.325

+6.325

LH= 2.995 m

Vorr. WC Bes.

U  = 10.44 m

AD-GK A
6.3 F

OH-E1-18

+3.295
+3.33 +6.325

+5.83

LH= 2.50 m
F= 6.71 m²

WC D Bes.

U  = 14.30 m

AD-GK A
6.2 F

OH-E1-21

+3.30
+3.33 +6.325

+5.88

LH= 2.55 m
F= 12.42 m²

WC D Vorr.

U  = 10.57 m

AD-GK A
6.2 F

OH-E1-20

+3.30
+3.33 +6.325

+5.83

LH= 2.50 m
F= 6.14 m²

DU/ WC
F= 9.31 m²

U  = 15.21 m

AD-GK A
3.14/6.7 G

OH-E1-24

+3.195
+3.34 +6.405

+5.74

LH= 2.40 m

Lager Beleuchtung

U  = 36.77 m

A
1.2 B

SH-E1-30

+3.295
+3.33 +6.325

+6.325

LH= 2.995 m
F= 73.76 m²

Büro Lt. Beleucht.
F= 13.79 m²

U  = 16.80 m

AD-GK A
3.2 G

SH-E1-03

+3.295
+3.34 +6.325

+6.24

LH= 2.90 m

Technik
SH-E1-05

F= 2.79 m² Ausgussr.
F= 2.55 m²

U  = 6.83 m

A
3.3 G

OH-E1-30

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m

WC H Bes.

U  = 14.57 m

AD-GK A
6.3 F

OH-E1-19

+3.295
+3.33 +6.325

+6.255

LH= 2.925 m
F= 12.78 m²Vorr. Du

U  = 22.88 m

A
3.5/6.5 G

OH-E1-15

+3.295
+3.34 +6.325

+6.32

LH= 2.985 m
F= 14.75 m²
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MÖBLIERUNG:

8 STEHTISCHE  ø 60cm
+ 50 STÜHLE (ÖFFENTLICH)

MÖBLIERUNG:

24 STEHTISCHE + 20 BISTROTISCHE ø 60cm
+180 STÜHLE (ÖFFENTLICH)
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SCHRÄNKE
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BESTAND
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STIMMUNG
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NER 2
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NER 1

ÜBERSICHTSPLAN MÖBLIERUNG
EBENE 1

GENERALSANIERUNG
NATIONALTHEATER  MANNHEIM
Spielhaus am Goetheplatz

CAD-PL-NR.

MST.

BLATT-NR./ INDEXGEZ.

PLANBEZ. PDF

DWG

BAUHERR: Stadt Mannheim vertreten durch
Eigenbetrieb Nationaltheater
Mozartstraße 9, 68161 Mannheim
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BAUHERR: Stadt Mannheim vertreten durch
Eigenbetrieb Nationaltheater
Mozartstraße 9, 68161 Mannheim
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